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DS Certificering A/S Telefon: +45 72 24 59 00 E-mail: eta@dscert.dk
ETA-Danmark Telefax: +45 72 24 59 04 Internet: www.etadanmark.dk
Kollegievej 6
DK-2920 Charlottenlund

Godkendelse
VA 3.53/19461

Udstedt: 2010.09.16
Gyldig til: 2013.10.01
Erstatter: VA 3.53/17416
Udstedt i medfør af byggelovens § 28 stk. 2

GODKENDELSESINDEHAVER:
Scotsman Danmark A/S
Avedøreholmen 78 B
2650 Hvidovre
Telefon: 70 15 33 88    
Telefax: 70 15 66 44    

Isterningsmaskine
SCOTSMAN
serie AC, FM, MC, MF, AF, MV, CD, BAR-LINE,
CM, CME, SCE, TC, TDE, NME og MAR

FABRIKAT: BETINGELSER FOR MONTERING OG BRUG:
Scotsman Europa, Italien 1 På koblingsledningen til ismaskinen skal monteres en afspærringsventil.

MÆRKNING: 2 Forbindes ismaskinen til vandledningsnettet med en fleksibel slange, skal
SCOTSMAN og typebetegnelse denne være VA-godkendt til drikkevand.

3 Afløbet skal føres til gulvafløb eller til anden installationsgenstands vandlås
el ler  gennem en til apparatet fast forbundet vandlås med tilslutning ti l
afløbssystemet.

BESKRIVELSE OG TEKNISKE DATA:
Udførelse
Isterningsmaskinerne er beregnet til automatisk fremstilling af is og isterninger
ved frysning af vand, som gennem dyser sprøjtes op i en form. Ved en omstilling
af køleprocessen smelter isen fra formen og ledes ned i en beholder.


